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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden die Eigenschaften eines Wârmepumpen-Kreisprozesses
mit Zwischeneinspritzung bei Scrollkompressoren theoretisch und praktisch untersucht
(Abb. 2.1). Mittels eines internen Wârmeùbertragers wird das zur Einspritzung gefiihrte
Kâltemittel teilverdampft. Eine Glykol-Wasser'Vy'ârmepumpe mit ca. 12 kW Heizleistung bei
B-5/W50 ist als Funktionsmuster gebaut worden, um im Labor bei verschiedenen Betriebsbe-
gingungen (8-5/0/5 bei W35/50 und B-10/VV60) getestet zu werden. Als Kâltemittel wird
R407C verwendet. Fûr die theoretische Behandlung wurden die exakte Geometrie der
Einspritzungsôffnungen bestimmt. Die Ergebnisse werden im Bezug auf die Verwendung der
monovalent betriebenen Heiz-Wârmepumpe im Gebiet der Sanierungsbauten beurteilt.
Stationâre Messungen mit Einspritzung ergeben eine Erhôhung der Heizleistung um lS%o,
verglichen mit dem Betrieb ohne Einspritzung (Abb. 4.2 und 4.5). Durch Verstellen des
Einspritz-Handventiles wird die erbrachte Heizleistung nicht verândert, die Verdichtungs-
endtemperatur hingegen kann damit kontrolliert werden. Dadurch ergibt sich eine wesentliche
Erweiterung des Betriebsbereiches. Beim Betriebspunkt B-10ÆV60 kann eine Senkung der
Verdichtungsendtemperatur von 110"C auf 75'C mittels Einspritzung erreicht werden.
Durch die optimale Einspritzung bleibt die Leistungszahl (COP) praktisch unverândert
(Abb. 4.1 und 4.4).Der bisher einzige in dieser Grôsse verfùgbare Verdichtertyp mitZwi-
scheneinspritzôffnungen hat eine ftr die Nassdampfeinspritzang nicht optimale Einspritz-
geometrie. Die dadurch entstehenden Verluste kompensieren daher in nahezu allen
Betriebspunkten die thermodynamischen Vorteile eines solchen Konzeptes. Der optimale
COP wird bei einer minimalen Einspritzmenge, welche sich bei einer thermostatischen
Einspritz-Regelung ergibt, erreicht. Bei Erhôhung der Einspritzmenge fâllt der COP linear ab
und erreicht beim gemessenen Betriebspunkt B-104M60 einen um bis I57o tiefercn W'ert.
Zwei miteinander verglichene Einspritz-Konfigurationen (Trennung der Kâltemittelstrôme
vor und nach dem internen Wârmeiibertrager) ergeben gleichwertige Ergebnisse in COP und
Heizleistung.
Die Simulation des Prozesses und insbesondere der Einspritzung kann mittels der aus den
Messungen gewonnenen Erkenntnissen erarbeitet werden. Fûr die Kompressionsphase
wâhrend der Einspritzwg wird eine Anpassungskonstante definiert, deren Wert durch die
Messungen ermittelt wurde. Die Simulationsergebnisse geniigen ftr eine qualitative Betrach-
tung. Aus der Simulation ergibt sich ein grosses Verbesserungspotential durch Senkung
des Mitteldruckes (Tab. 5.2). Eine Verschiebung der Position der Einspritzôffnungen in eine
spâtere Kompressionsphase bringt keine Verbesserung der I-eistungsmerkmale, entfernt aber
die Kompressionskurve weiter weg von der Sâttigungsgrenze.
Diese Arbeit ist im Auftrag des Bundesamtes ftir Energie entstanden. Fùr den Inhalt und die
Schlussfoleerungen ist ausschliesslich der Autor dieses Berichtes verantwortlich.
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Résumé
Dans ce projet une pompe à chaleur à injection intermédiaire avec des compresseurs
scroll est étudiée par les approches pratique et théorique (fig. 2.1). A I'aide d'un échangeur de
chaleur intermédiaire le réfrigérant est évaporé partiellement avant utre injecté. Une pompe à
chaleur eau glycolée - eau d'une puissance de 12 kW au point B-5/W50 a été construite. Elle a
été testée en laboratoire pour différentes conditions telle que B-5/0/5 à W35/50 et B-10/W60.
Le réfrigérant choisi est le R407C. Pour l'étude théorique la géométrie exacte de la position
des trous d'injection est prise en compte. Les résultats d'essais sont analysés dans I'hypothèse
d'une implémentation monovalente dans le marché de remplacement de chaudières.
Les mesures stationnaires avec injection montrent une augmentation de puissance de
chauffage de l|Vo par rapport aux tests sans injection (fig. 4.2 et 4.5). Une modification de
I'ouverture de la vanne d'injection manuelle ne fait pas varier la puissance de chauffage, mais
un contrôle de la température en fin de compression est possible. Il en résulte un élargisse-
ment du domaine de fonctionnement. Pour le fonctionnement B-10/!V60, par exemple, un
abaissement de la température maximale de 110"C à 75'C à été atteint gràce à I'injection
intermédiaire.
Le coefficient de performance (COP) reste pratiquement inchangé pour un débit d'injec-
tion optimal (fig. 4.1 et4.4).Le seul modèle de compresseur actuellement disponible surle
marché ne dispose pas d'une géométrie adaptée à I'injection de vapeur saturée. Les pertes
issues de cette géométrie compensent alors les avantages thermodynamiques de ce concept.
Le COP optimal est atteint avec un débit d'injection minimal qui résulte d'un réglage de
I'injection par une vanne thermostatique. Une augmentation de ce débit fait chuter le COP
linéairement et atteint une réduction de I5Vo potx le point testé B-104M60'
Deux configurations d'injection ont été comparées (séparation du débit de Éftigérant avant et
après l'échangeur de chaleur interne) et montrent un fonctionnement équivalent.
La simulation du cycle et de I'injection en particulier a pu être effectuée à l'aide des paramè-
tres expérimentaux. Une constante empirique est définie pour la phase de compression
pendant I'injection. Les Résultats de simulation servent pour une analyse qualitative du
comportement de la pompe à chaleur. Le plus grand potentiel d'amélioration des perfor-
mances est trouvé par une diminution du niveau de pression intermédiaire (tab. 5.2).Un
changement de la position d'ouverture des trous d'injection n'apporte pas d'améliorations
notables, mais la courbe de compression peut ainsi être éloignée de la limite de saturation.
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Abstract
This project is evaluating a heat pump cycle with midstage injection at scroll compressors.
The injected refrigerant is evaporated partially by an internal heat exchanger (fig. 2.I). A
glycol-water heat pump with 12 kW heat capacity at B-5/W50 was built and tested in the
laboratory at several conditions (B-5/015 at W35i50 and B-10ÆV60). The refrigerant is
R407C. For the theoretical analysis the exact geometry of the injection wholes is determined.
The results are discussed in the hypothesis of a monovalent heating implementation in the
market of retrofitting fuel based heating systems.
Measurements at stationary test conditions with injection show an increase of the heat
output by lSVo compared to the values without injection (frg a.2 and 4.5). The heat output is
not affected by the position of the mamrally regulated injection valve. The end of compression
temperature can be controlled by the amount of injected refrigerant. The application range for
this heat pump is enlarged and at the point B-10ÆV60 the maximum system temperature
has been reduced from 110"C to 75"C.
The coeffrcient of performance (COP) with and without injection is comparable at the
major part of the tested points (fig. 4.1 and 4.4). The only available compressor type with the
possibility of injection has a geometry which is not adapted for saturated vapor. The resulting
reduction in performance is equivalent to the gain by the better thermodynamic concept. The
optimum COP is reached with an injection rate issued by a thermostatic valve control. With
higher injection rate, the COP is decreasing linearly and a reduction ap to l1%o is achieved at
B-10/VV60.
Two injection configurations (the injected refrigerant is separated before and after the
economizer exchanger) have been compared and show equivalent results.
The simulation model has been developed considering the test results. For the compression
phase during injection a correction factor has been introduced. The simulation can be used to
analyse of the qualitative behavior. A high potential of performance improvement can be
achieved by reducing the injection pressure level (table 5.2). Shifting the position of the
injection wholes in higher pressure regions does not affect the performances but can keep the
compression curve away from the saturation limit.
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|. Ziele der Arbeit
1 Ztere DER ARBETT
Mit dem Projekt Swiss Retrofit Heat Pump will das Bundesamt ftir Energie den Ersatz von
Heizkesseln durch'Wârmepumpen bei Sanierungen fôrdern.
In diesen Fâllen hat Aussenluft erste Prioritât. Es kônnen aber auch Erdwârmesonden oder das
Grundwasser als Wârmequelle eingesetzt werden. Um der breiten Verwendung zam Durch-
bruch zu verhelfen ist es dringend notwendig, die Kosten'der Gesamtanlage massiv zu
senken. Dies wird mitunter im vorgeschlagenen Konzept angestrebt.
Fiir den Betrieb einer Heiz-Wârmepumpe in bestehenden Gebâuden (Einfamilienhâusern)
mùssen folgende Bedingungen erftllt sein:
1. Erweiterung der bestehenden Einsatzgrenzen beziiglich der Heizwassertemperatur
(bis 60'C) bei tiefen Aussenlufttemperaturen (-12"C).
2. Erhôhung der Heizleistungsabgabe bei tiefen Aussentemperaturen.
3. Verbesserung der Leistungszahl bei allen Betriebsregimes.
4. Beri.icksichtigung der Warmwasserbereitung durch die Wiirmepumpe.
Folgende Ziele werden in dieser Arbeit verfolgt:
1. Erarbeitung von theoretischen Grundlagen zar Berechnung der Kreisprozesse unter
Verwendung eines Scroll-Verdichters mit Zwischeneinspritzung.
2. Entwicklung eines allgemein einsetzbaren Wârmepumpen-Aggregates fiir verschiedene
Wârmequellen, insbesondere fùr die Retrofit-Anwendung. So kônnen Umgebungsluft,
Erdsonde, Grundwasser und andere Wârmequellen ftr Heizzwecke und Brauchwasser-
Aufbereitung genutzt werden. Angestrebt wird eine signifikante Kostensenkung durch
Produktion in grôsseren Stûckzahlen. Das Aggregat wird mit einer, geeigneten
Steuerung/Regelung ausgeri.istet.
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2 Lôsurucswec
2.1 Thermodynamisches Konzept
WW-
Bereitung
(opt.)
Kompressor
Verdampfer
Kondensator
Wârmeùbertrager
fûr
DirektabtauungECO - Einspritzung
Abbildung 2.1: Wiirmepumpe mit Zwischeneinspritzung und Zwischendruckkiihlung
2. Lôsungsweg
Durch den Einsatz eines Scroll Verdichters mit Mtiglichkeit der Zwischeneinspritzung wird
das Einsatzgebiet der einfachen einstufigen Wiirmepumpe grundsâtzlich erweitert. Mittels der
Zwischeneinspritzung kann die Verdichterendtemperatur kontrolliert werden und im extremen
Betriebsbereich erheblich gesenkt werden. Die Einspritzung ermôglicht ebenfalls eine
Optimierung des thermodynamischen Kreisprozesses in Bezug auf Leistungszahl und eine
betrâchtliche Erhôhung der verftgbaren Heizleistung durch den Einsatz eines internen
Wârmetbertragers.
Ein fiir dieses Projekt hergestelltes Funktionsmuster dient als Grundlage flir den Vergleich
des Betriebes mit und ohne Einspritzung. Zwei verschiedene Varianten der Einspritzung
werden miteinander verglichen und ausgewertet. Durch Simulation des Kreisprozesses
insbesondere der Zwischeneinspritzung kônnen weitere Optimierungsschritte erarbeitet
werden.
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Abbildung 3.1: Fliessbild und Messpunkte, Wtirmepumpe mit Zwischendruckkiihlung.
(Messtellenverzeichnis Siehe Tabelle A-l im Anhang)
Die fi.ir die Messungen gebaute Versuchsanlage ermôglicht die Zwischeneinspritzung ûber
zwei verschiedene Schaltungen:
a) Economizer Schaltung (ECO)
b) Schaltung 5 (S5)
Sie werden mit den Ventilen Vl und V2 eingeschaltet. Wie aus der Abbildung 3.1 ersichtlich
ist, darf jeweils nur das Ventil Vl oder das Ventil V2 geôffnet sein.
Die Economizer Schaltung (ECO)
Die Zwischeneinspritzung mit der Economizer Schaltung erfolgt nach ôffnen des Ventils V2.
Nach der Kondensation 4-5 erfolgt eine Unterkîihlung des Ktiltemittels im Economizer 9-10.
Anschliessend wird die Einspritzmenge ùt,n, abgezweigt (Stelle 11), auf den Einspritzdruck
gedrosselt (11-7), im Economizer teilverdampft (7-8) und schliesslich dem Hauptstrom im
Verdichter beigemischt.
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Die Schaltung 5 (55)
Zasâtzlich wird die Schaltungsvariante der Kondensatentnahme vor dem Economizer
untersucht. (Schaltung 5 im Programm KMKreis). Sie wird mit dem Ventil V1 eingeschaltet.
Im Gegensatz zar Economizer Schaltung wird der einzuspritzende Massenstrom it, bereits
nach der Kondensation abgezweigt (Stelle 6), auf den Einspritzdruck gedrosselt 6-7,bevor im
Economizer die Erwrirmung 7-8 erfolgt.
Das Messtellenverzeichnis (Tabelle A-1) befindet sich im Anhang.
3.1 Auswahl des Verdichters
Die Auslegung der Wârmepumpenkomponenten erfolgte hauptsâchlich ûber verftgbare
Auswahlprografirme.
Ausgewâhlt wurde ein hermetischer Scrollverdichter der Serie Copeland ZF. Dieser Verdich-
tertyp hat einen Anschluss ftr Flûssigkeits- oder Dampfeinspritzung und ermôglicht eine
effiziente Verdichtung auch bei sehr hohen Druckverhâltnissen.
3.2 Auslegung der WârmeÛbertrager
3.3 Expansionsventile
Der Hauptmassenstrom des Kâltemittels wird mit einem thermostatischen Expansionsventil
(ExVl) entspannt.
Fûr die Entspannung des Einspritzmassenstromes M,n, sind zwei verschiedene Drosselorgane
(ExV2) untersucht worden. Ein thermostatisches und ein von Hand betàtigtes Expansions-
ventil. Mit dem thermostatischen Expansionsventil, mit Temperaturfiihler nach dem Econo-
mizer, wird keine Fliissigkeit in den Verdichter eingespritzt. Die Einspritzmenge ist gering.
Eine Einspritzang von Fliissigkeit und somit eine Erhôhung der Einspritzmenge kann durch
ein Handreselventil erreicht werden.
Typ, Bezeichnung Volumenstrom Nenn-Drehzahl
Copeland Scroll ZF 15 K4E TFD 14.5 m'fti 2900 min
Bezeichnung Fabrikat Tvp
Verdampfer SWEP Platten V2l-70
Kondensator SWEP Platten B21-60
Economizer Alfa Laval Platten CB26-6
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3.4 HydraulischerAnschluss, Beschrieb
Zufluss
* - Kafuasser
Heizwasserkreislaul
Boiler (600 l) mit
eleKr. Heizregister
Abbildung 3.2: Hydraulischer Anschluss der Versuchswrirmepumpe
Die Wârmepumpe ist an einen Solekreislauf als Wârmequelle und an einen Heizwasser-
kreislauf als Wiirmesenke angeschlossen. Die Sole ist ein Wasser-Ethylenglykol-Gemisch mit
einer Konzentration von 34Vo. Dieses Gemisch ist bis -20"C frostsicher und hat bei tieferen
Temperaturen keine Sprengwirkung mehr.
Der Solekreislauf ist ein geschlossenes System. Als Energiespeicher dient ein 600 Liter Boiler
mit elektrischem Heizregister. Mit Hilfe des Mischventils wird die erforderliche Soletempe-
ratur am Hauptverdampfer-Eintritt erreicht.
Mit dem Strangregulierventil wird der Volumenstrom der Sole und somit auch die Tempera-
turdifferenz im Verdampfer manuell eingestellt.
Im Gegensatz zum Solekreislauf ist der Heizwasserkreislauf ein offenes System. Durch
Zumischen von kaltem Netzwasser wird die erforderliche Temperatur am Hauptkondensator-
Eintritt erreicht. Wie beim Solekreislauf wird der Volumenstrom bzw. die Temperaturdiffe-
renz zwischen Vor- und Rûcklauf mit dem Strangregulierventil manuell verstellt.
Um einer Entleerung des Kreislaufes entgegenzuwirken wird der Abfluss an der hôchsten
Stelle des Systems montiert.
Das Messstellenverzeichnis (Tabelle A-1) befindet sich im Anhang dieses Berichtes.
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4. Messergebnisse
4 MessencEBNISSE
4.1 Betriebsregime
Gemâss den Messbedingungen des Wârmepumpen Testzentrums in Tôss wurden folgende
Betriebspunkte gemessen:
. Serie I+2bei einer Heizvorlauftemperatur von 50oC: B-5 ry50 B0/W50 B5/W50,
sowie bei einer Heizvorlauftemperatur von 35oC: B-5/W35 B0/W35 B5/W35.
Betriebsregimes ohne Einspritzung (KE), mit Einspritzung Variante 1 (S5, Massenstrom
wird vor dem internen Wiirmetibertrager abgezweigt) und Variante 2 (ECO, Massenstrom
wird nach dem Wiirmeiibertrager getrennt). Die Einspritzmenge wird durch ein thermo-
statisches Expansionsventil geregelt.
o Serie 3+4 bei B-5/W50 Variante 2 (ECO) mit variabler Einspritzmenge. Regelung durch
ein manuell verstellbares Handventil, sowie Serie 5 bei B-10/W60 mit variabler Ein-
spritzmenge.
4.2 Datenerfassung
Die Sensorsignale werden mit drei 2O-Kanal-Multiplexern vom Datenlogger registriert und
ûber die serielle Schnittstelle (RS232) auf einen PC ûbertragen. Nachdem die Daten im
Rechner aufbereitet worden sind, werden sie am Bildschirm grafisch und tabellarisch
angezeigt sowie in einer Datei mit der zugehôrigenZeit gespeichert. Die Messwerte werden
alle 5 Sekunden aktualisiert.
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4.3 Genauigkeitsangaben und Fehlerabschâtzung
Die maximalen Abweichungen der Messwerte addieren sich aus der Toleranz der Sensoren
und der Datenerfassung. Sie sind in der folgenden Tabelle zusaflrmengestellt:
Tabelle 4.1 : Messumformer und Genauigkeitsangaben
Durch Propagation der Messfehler ergeben sich die maximalen relativen Fehler in den
folgenden zu bestimmenden Grôssen:
o Heizleistungl = 0.8Vo Volumenstrom + 2 * 0.5Vo Temperaturdffirenz = l.\Vo
. Elektrische Leistunç = 2Vo Verdichter
o COP = l.8%o Heizleistung + 2Vo Elektrische Leistung = 3.8Vo
Die gemessenen COP-Werte fallen in die ermittelte Fehlerbandbreite.
t Der angegebene Toleranzwert der Temperaturmessung von 0.16 'C entfâllt, weil die Sensoren gegenseitig
abgestimmt worden sind. Wird die Toleranz des magnetisch induktiven Durchflussmessers mit der durch-
schnittlichen Wassermenge umgerechnet, ergibt sich eine ungefâhre Abweichung von0.8%o.
Messgrôsse Messprinzip Messbereich Max. Abweichung inkl.
Datenerfossung
Temperatur PT 100, t/, Klasse B,
4-Leiter
-50 + 180 "C + 0.5Vo Messwert + 0.16 "C
Druck Piezoresistiver Industrie-
druckmessumformer
0 : 5  b a r
0 + 4 0 b a r
+ O.ISVo Messbereich
+ 0.10 7o Messbereich
(eem. Kalibrieruns des Herstellers)
Volumenstrom
Sole, Wasser
Magnetisch Induktiv 0.5 + 17.6 m3/h
(frei einstellbar)
+ 0.5Vo Messwert + O.OlVo
Messbereich
Volumenstrom
Kâltemittel
Messturbine 0.5 + 20l/min t 17o Messbereich
Elektr. Leistung
Verdichter
Spannung- und Strommes-
sung mit Hallsensoren
0 + 1 5 k W + 2Vo
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4.4 Auswertung der Messungen mit / ohne Einspritzung
Der im Kapitel 3 beschriebene Kreisprozess der Wiirmepumpe wird unter stationâren
Bedingungen getestet und ausgewertet. Folgende Vergleiche zeigen das bei den aktuell
erhâltlichen Komponenten môgliche Potential auf.
4.4.1 Vergleich Leistungszahl und Heizleistung
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Abbildung 4.1 : Leistungszahl (COP) berechnet aus den thermischen Messungen der externen Strôme,
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Die beiden untersuchten Schaltungen des Kreisprozesses (ECO und 55) sind sich gleichwertig
und ergeben nur kleine Verbesserungen im COP gegenùber dem Betrieb ohne Einsprltzung.
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Abbildung 4.lbis: Giitegrad der Messungen Serien l+2 mit Heizwasservorlaufiemperatur bei 35"C (W35)
und bei 50"C (W50) , Einspritzmenge durch thermostatisches Expansionsventil geregelt.
4. Messergebnisse
Bei tiefen Glykoltemperaturen und hohen Kondensationstemperaturen wird die verfiigbare
Heizleistung hingegen am l5Vo erhôht (Abbildung 4.2). Dadurch ist ebenfalls eine Abstufung
der Heizleistungsabgabe bei hôheren Aussentemperaturen môglich, was bei einem monova-
lenten Betrieb der Wiirmepumpe entgegen kommt.
- 2 0 2
T Glykol Eintritt ['C]
Abbildung 4.2: Heizleistungsabgabe. Erhôhung durch Einsprttzung bei B-5/1V50 I57o mit thermostati-
scher Expansionsregelung in der Zwischenstufe, Serien I +2 mit Heizwasservorlauftem-
peratur bei 35"C (W35) und bei 50"C (W50).
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4.4.2 Verdichtungsendtemperatu r
Mit der thermostatischen Expansionsregelung bei der Einspritzung (Serie 1+2), wird keine
wesentliche Reduktion der Austrittstemperatur erreicht. Sogar das Gegenteil kann hervortre-
ten, wenn nâmlich die Einspritzmenge zu klein ausfâllt. Die durch diese Regelung hervortre-
tenden Einspritzmengen sind in der Grôssenordnung der kritischen EinspritzmerTge. Bei allen
Betriebsregimes werden Mengen von c'r. 5 - 10 g/s einge'pr,:.zt,w:.i ca. I}Vo - 15% Ces a;r
Verdichtereintritt gemessenen Durchflusses entspricht.
Die im nâchsten Paragraphen beschriebenen Messungen zeigen, dass die hohen Austrittstem-
peraturen wesentlich gesenkt werden kônnen.
A
1-1  ;b
- 2 0 2
T Glykol Eintritt ["C]
Abbildung 4.3: Vergleich der Verdichtungsendtemperatur mit/ohne Einspritzung Serien l+2 mit
thermostatischer Expansionsregelung in der Zwischenstufe und mit Heizwasservorlauf-
temperatur bei 35"C (W35) und bei 50"C (W50).
4.5 Variable Einspritzmenge
Die ersten beiden Messserien haben gezeigt, dass bei hohen Temperaturhûben zwischen den
externen Energietrâgern, die erwarteten Vorteile in Bezug auf den COP und der Senkung der
Verdichtungsendtemperatur nicht erreicht werden kônnen. Daraufhin wurde die thermostati-
sche Expansionsregelung durch ein von Hand einstellbares Expansionsventil ersetzt. Dadurch
kann eine hôhere Einspritzmenge getestet werden. Die experimentellen Ergebnisse zeigen
teils verbesserte Eigenschaften des Gesaint-Kreisprozesses.
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Abbildung 4.4: COP (extern) Verlauf mit und ohne Einspritzung. Serien B-5/TV50 und B-10/1V60.
Der Verlauf der Leistungszahl deutet auf bedeutende interne Verluste bei der Einspritzung
hin. Die Vorteile des thermodynamischen Konzeptes der Einspritzung werden durch diese
Verluste nahezu kompensiert oder bei grôsserer eingespritzter Menge sogar iibertroffen. In
Bezug auf die Leistungszahl miisste die Einspritzung so klein gehalten werden, dass das
eingespritzte Kâltemittel vollstândig verdampft aus dem Economizer tritt.
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Abbildung 4.5: Vergleich der erbrachten Heizleistung mit/ohne Einspritzung bei den Betriebspunkten
B-5/W50 und B-10/TV60.
Die Abbildung 4.5 zeigt, dass die abgegebene Heizleistung praktisch konstant verlâuft. Es
spielt also keine Rolle wieviel Kâlternittel zur Einspritzung geftirrt wird. Eine môgliche
Ursache ftir die Begrenzung in der Leistungsabgabe kann der Anstieg des Mitteldruckes sein.
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4. Messergebnisse
Die Vermutung, dass die Zugangsleitung, sowie die Einspritzôffnungen in der Verdichtungs-
kammer, zu klein ftr die Einspritzung von gesâttigtem gasfôrmigem Kiiltemittel sind bestâtigt
sich in diesen Messreihen. Der Widerstand in dieser Leitung ist sehr gross und der gemessene
Druck auf der Einspritzstufe steigt drastisch an. Der theoretische Mitteldruck beim Be-
triebspunkt B-5/W50 liegt bei 8 bar und die gemessenen Werte steigen von 10 bar bis hinauf
zu I3.5bar.
I ECO B-54V50 var ini
W ECO B-10/!V60 var ihl
6 8 1 0 1 2 1 4 t 6 1 8 2 0 2 2 2 4
Einspritzmenge [g/s]
Abbildung 4.6: Einspritzdruck (gemessen) inAbhiingigkeit der Einspritzmenge. Serien B-5/W50 und
B-10/W60.
Die Austrittstemperatur aus dem Verdichter kann sehr genau mit der Einspritzmenge kontrol-
liert werden. Bei den gemessenen Betriebspunkten kônnen auch bei hohen Einspritzmengen
noch keine Betriebseinschrânkuneen festsestellt werden.
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Abbildung 4.7: Verdichterendtemperatur xur eingespritzten Menge. Serien B-5/1V50 und B-10/W60.
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4.6 Analyse der Komponenten fûr die Eingabe in das Simulationsmodell
4.6.1 Verdichter
Der isentrope Wirkungsgrad, sowie der Liefergrad des Verdichters dienen als Berechnungs-
grundlage der Verdichtung. Thermische Verluste wâhrend der Kompression, sowie Um-
wandlungsverluste im Motor und in den Lagemngen sind vernachlâssigt. Es wird somit davon
ausgegangen, dass das eintretende Kâltemittel verlustfrei und ohne Erwârmung bis in die
Kompressionskammer angesaugt wird.
Die Berechnung des isentropen Wirkungsgrades basiert auf folgenden Grôssen:
À
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Abbildung 4.8: Isentroper Wirkungsgrad, Serien I +2 mit Heizwasservorlaufiemperatur bei 35"C (W35)
und bei 50"C (W50) , ohne Einspritzung.
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Abbildung 4.9: Liefergrad, Serien I +2 mit Heizwasservorlauftemperatur bei 35"C (W35) und bei 50"C
(W 50 ), ohne Einspritzung.
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4. Messergebnisse
4.6.2 Wârmeûbertrager
Die gemessenen minimalen Temperaturdifferenzen zeigen eine korrekte Auslegung der
Hauptwârmeûbertrager. Einzig die 'Werte des Econoomisers sind etwas erhôht. Eine Lei-
stungsdifferenz zwischen den beiden Schaltungen (ECO und 55) schlâgt sich in einer
Erhôhung der minimalen Temperaturdifferenz nieder. Eine Vergrôsserung dieses Wârme-
ûbertragers wi.irde die verfiigbare Heizleistung noch ein wenig erhôhen.
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Abbildung 4.10: Minimale Temperaturdffirenz im Verdampfer, Serien 1 +2: Einspritzmenge geregelt
durch thermostatisches Expansionsventil, Vergleich mit/ohne Einspritzung
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Abbildung 4.11: Minimale Temperafiirdffirenzim Kondensator, Serien l+2: Einspritzmenge geregelt
durch thermostatisches Expansionsventil, Vergleich mit/ohne Einspritzung
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Abbildung 4.12: MinimaleTernperaturdffirenzimEconomizer, Serien l+2: Einspritzmenge.geregelt
durch thermostatisches Expansionsventil, Vergleic h mit/ohne Einspitzung
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4. Messergebnisse
4.7 Zusammenfassung Messungen
Aus den untersuchten Messungen auf dem Funktionsmuster kônnen foleende Erkenntnisse
gezogen werden:
1. Die Einspritzung in der Zwischendruckstufe erbringt mit den zur Zeit erhâltlichen
Komponenten (insbesondere Scroll-Verdichter mit Zwischeneinspritzung Reihe (ZF))
nicht die zu erwartenden Vorteile inBezag auf COP und Verdichterendtemperatur.
2. Mittels thermostatischer Expansionsregelung in der Zwischendruckstufe kann die
Endtemperatur nicht signifikant gesenkt werden. Die Druckverluste bei der Einspritzung
sind sehr gross, so dass bei der Vermischung in der Kompressionskammer kein Ktihlef-
fekt mehr stattfindet. Durch Erhôhung der Einspritzmenge wird eine bedeutende Sen-
kung der Endtemperatur erzielt, ohne dabei an Funktionsgrenzen zu stossen. Die mittlere
Druckstufe steigt aber bedingt durch die hohen Einspritzverluste weiter an. Dies fiihrt zu
einer Reduktion der Leistungszahl.
3. Die Auslegung der Komponenten erscheint korrekt. Die Ûberprûfung der Energiebilanz
der Wzirmepumpenkreislaufes zeigt einen Energieûberschuss von 600 bis 900 W. Bei der
nachtrâglichen Ubelprûfung der elektrischen Leistungsaufnahme ergaben sich um 300 W
niedrigere 'Werte. Die restliche Differenz kann teilweise durch nicht bertcksichtigte
'Wiirmeverluste 
erklârt werden.
Die Auswertung der Leistung beruht auf den Messungen der zu- und abgefthrten
Wârmestrôme.
4. Der Vergleich der beiden Schaltungen (S5: Einspritzmenge vor dem Economizer
abgezweigt und ECO: Einspritzmenge nach dem Economizer abgezweigt) ergibt in Be-
zug aaf COP und Heizleistung praktisch identische Werte. Die Wahl der Schaltung kann
somit in Bezug der kostengùnstigeren Variante fallen. Diesbeztglich zeigen der Verlauf
der Pinchwerte im Economizer einen leichten (aber fùr die Grôsse dieser Anlage einen
unbedeutenden) Vorteil der ersten Variante.
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5 Srnnularoru
5.1 Definition des Prozesses
Kompressor
Abbildung 5. 1 : Vereinfachtes Schema der Versuchsanlage mit Bezeichnung aer Simulationspunkte
Gegenûber der einfachen Wârmepumpe beinhaltet der vorliegende Kreisprozess einen
internen Wârmeûbertrager, welchen wir als Economizer bezeichnen werden. Die in den
Economizer geleitete Kâltemittelmenge wird dazu benutzt, den Hauptstrom weiter zu
unterkùhlen und gleichzeitig die Verdichterendtemperatur zu senken. Im Enthalpie - Druck
Diagramm ist die als ECO bezeichnete Einspritzvariante dargestellt (Kâltemittel-Teilung nach
dem Economizer Wiirmetbertrager).
Die Zwischeneinspritzung im Scroll Verdichter erfolgt iber 2 kleine Einspritzlôcher welche
90" verschoben in die fixe Volute gebohrt worden sind. Diese Bohrungen sind wâhrend einer
Umdrehung von 270 offen und erstrecken sich gleitend iiber einen bestimmten Volumenbe-
reich. Im Simulationsmodell wird die Einspritzung etappenweise berechnet (gestrichelte
partielle Einspritzung im Diagramm oben).Zusàtzlich zum Druckverlust in den Einspritzboh-
rungen, welche wahrscheinlich ftir eine Nasseinspritzung ùinrensior,.ir:rt worden sind iDurclt-
messer von 1.5 mm), addieren sich weitere Druckverluste in einer um den ganzen Scrollkopf
fùhrenden Einspritzleitung (Durchmesser 3 mm). Der gemessene Arbeitsdruck im Economi-
zer kommt ûber dem theoretisch optimalen geometrischen Mitteldruck zu liegen. Bei
grôsserer Einspritzmenge erhôhen sich die Druckverluste signifikant und der gemessene
Mitteldruck steigt zusâtzlich an.
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5.2 Allgemeine Dateneingabe fûr die Kreislaufberechnung
5.2.1 Vereinfachende Annahmen
Um die Kreisberechnung durchfthren zu kônnen, wurden verschiedene Annahmen gef^roffen:
o Wrirmeverluste vernachkissigt
Da alle Elemente auf der Anlage thermisch isoliert sind, werden die thermischen Verluste
ftir die Simulation vernachlâssigt. Durch Erstellen der Energiebllanzen fiir jedes Element
kônnen auf der Anlage die Verluste lokalisiert werden.
. Ôlanteil im Kiiltemittel vernachltissigt
Um die thermodynamischen Kenngrôssen bestimmen zu kônnen wird von einem ôlfreien
Kreislauf ausgegangen. Die Erwârmung des Ôlanteiles wâhrend der Kompression wird
vernachlâssigt. Die zirkulierende Ôlmenge in den Wiirmùbertragern ist gering.
c Hilfsenergien
Die zur Fôrderung der externen Strôme benôtigten Hilfsenergien werden in der Simulati-
on ausgeklammert und sind fiir den Vergleich der verschiedenenKenngrôssen icht von
Bedeutung. Die resultierenden COP Werte verstehen sir,h llso ohne diese Hilfsenergien.
5.2.2 Definition der Komponenten
c Scroll Kompressor mit Zwischeneinspritzung
Der eingebaute Verdichtertyp ist ein Scroll Modell (Copeland ZFls) mit folgenden Kenn-
grôssen:
theoretisches Fôrdervolumen (pro Umdrehung): 83.3 cm3.
eingebautes Volumenverhâltnis (VRi) = 3.0.
Position der Einspritzlôcher bei 0" - 270" und bei 90" - 360' mit einem Durchmesser von
1.5 mm.
Optimaler isentroper Wirkungsgrad gemâss den Messwerten bei 67Vo (bei angenommener
adiabater Kompression)
o Wiirmeilbertrager
Die Wârmeûbertrager sind Plattenwârmeûbertrager und unters;iteicien sich lediglich rn
Anzahl und Grôsse der Platten.
Die Simulation erfolgt durch die Eingabe der Pinchwerte (minimale Temperaturdifferenz
im Ûbertrager). Die gemessenen, sowohl als auch die theoretischen Werte werden in der
Simulation berûcksichtigt.
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5.3 Simulation der Einspritzung
Wie bereits erlâutert erstreckt sich die
gewisse Wegstrecke und muss deshalb
aufgeteilt werden.
Minj
Einspritzung im Kompressionsvolumen tber eine
zur genaueren Simulation in mehrere Teilschritte
J<
o
-
-1:. r isentr. Wirkungsgrad
?Lr+r vorgegeben
Vtot=konst
P2;
Enthalpie
Abbildung 5.2: Erster Teilschritt der Zwischeneinspritzung im Scroll Verdichter
Der Ausgangsdruck P2,i eines Teilschrittes ist durch die Position der Einspritzlôcher vorgege-
ben. Dieser Druck lâsst sich aus der zu erwartendenden Kompressionskurve eines virtuellen
zwischen Verdampfer und Kondensator arbeitenden Kompressors ermitteln. Zur vereinfa-
chenden Behandlung der Simulation wird von einem I Loch Modell ausgegangen. Dieses
Einspritzloch ist bei einer Position von 45o nach dem Verschluss des Kompressionsvolumens
geôffnet und schliesst bei 315" wieder. Mittels eines Scroll Geometrie Programmes, welches
am LENI EPFL entwickelt worden ist, kann der Verlauf des \rolumens einer demZF Typen
entsprechenden Geometrie veranschaulicht werden Abbildung 5.3:
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90
Verschluss Kompressionsvolumen
' l  Loch Madell
Austritt Verd
200 1000 r200
Abbildung 5.3: Verlauf des Kompressionsvolumen im Scroll Verdichtertyp 2F15.
Zwischen dem Verschluss der Kompressionskammer und der Ôffnung zum Verdichteraustritt
verringert sich das Volumen einer Kompressionskammer praktisch linear mit dem Rotations-
winkel. Der Verschluss kommt bei einem V/inkel von 360o zu liegen. Die Ôffnung zum
Austrittsloch liegt im vorliegenden Fall bei 900". Zwischen Verschluss und Ôffnung liegen
somit 1.5 Umdrehungen. Eine Einspritzôffnung ist also wâhrend der Hâlfte der Kompression
offen. Diese Ôffnungslânge kann durch anderweitige Positionieruhg der Einspritzung nicht
wesentlich reduziert werden.
Das Simulationsmodell unterteilt die Einsprit^rng in n Teilschritte welche wie folgt berechnet
werden:
1. Isenthalpe Expansion der Einspritzmenge (n-ter Teil der gesamten Einspritzmenge)
2. Isobare Vermischung der Einspritzmenge mit Verdichterinhalt und isentrope Zustandsân-
derung bei konstant gehaltenem Kompressionsvolumen.
3. Teilverdichtung mit vorgegebenem isentropen Wirkungsgrad wâhrend dem n-ten Teil der
gesamten Ôffnungslânge,
Die durch die Einspritzung im Kompressor verursachten zusâtzlichen Verluste werden im
Verdichtermodell dem isentropen Wirkungsgrad der Teilverdichtung angerechnet. Die
Verluste beruhen auf einer Erhôhung der Turbulenzen wiihrend der Verdichtungsphase. Diese
erhôhen sich mit der relativen Einspritzmenge bez. der Ansaugmenge.
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Daraus ergibt sich folgende Berechnung der Teilkompression:
_*  
M, ,
4 ,  = 4 r - c t - Mr
mit c, = 0.3'. AnPassungsgrôsse
empirisch bestimmt.
Ftir die Berechnung der oben aufgeftlirten Teilschritte welden falgencie Eingabegrôssen
benôtigt:
o Gesamte Einspritzmenge
Fiir den Vergleich mit den Messergebnissen kônnen die gemessenen Mengen verwendet
werden.
. Mitteldruckniveau im Economizer:
Dieser ebenfalls gemessene Wert wirkt sich auf das Leistungs-Steigerungspotential des
gesamten Kreisprozesses aus.
Im reellen Betrieb sind diese beiden Grôssen miteinander gekoppelt (siehe Abbildung 5.4)
und kônnen in der Simulation nicht einzeln behandelt werden. Der Mitteldruck im Economi-
zer hàngt hauptsâchlich vom Druckverlust des eingespritzten Kâltemittels, sowie von der
Position der Einspritzlôcher ab. Die Berechnung des Druckverlustes des gesâttigten Kâl-
temittelgemisches erweist sich als sehr ungenau und es wird deshalb vorerst darauf verzichtet.
5.4 Vergleich Simulation zu Messung fûr verschiedene Einspritzmengen
Zur Yalidierung des Modells, sowie zur Abgleichung der Modellparameter in der Einsprit-
zung werden die Messungen mit variabler Einspritzmeîge berûcksichtigt. Daraus werden die
minimalen Temperaturdifferenzen der'Wiirmeûbertrager ûbernommen. Die beiden Eingabe-
grôssen (Mitteldruck im Economizer, sowie Einspritzmenge) entsprechen ebenfalls den
gemessenen'Werten. Die Kompression wird hingegen mittels eines einfachen Verdichtermo-
dells simuliert.
Durch die Unsicherheiten bezùglich der Energiebilanzen in den Messungen ergeben sich
grosse Unterschiede zwischen der internen und externen Leistungszahl. Der Vergleich der
Daten erfolgt deshalb ùber die direkt gemessenen thermodynamischen Grôssen wie Druck
und Temperatur. Das Ziel der Simulaticn ist es môglichst nah an die Êemessenen Prozîsstern"
peraturen zu gelangen.
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a) Vergleich Simuldion - Ms$ung
Kreisproz6ss ohne ÊinspdEung und Bi0/W60 mh 6 g/s Einspritrung
c) Vergleich Sirulalion - Messung
Kreisprczôss 8.10,4^/60 ohne EinspilEung und mfr 23 g/s Einspritsung
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Abbildung 5.4: Vergleich Messung - Simulation im log P - h Diagramm. Kreisprozess mit und ohne
Einspritzung. Betriebspunkt B-10/W60 verschiedene Einspritzmengen a) 6 g/s b) 16 g/s
und c) 23 g/s .
Die Abbildungen 5.4 veranschaulichen die in den Messungen gemachten Erfahrungen mit
variabler Einspritzmenge. Mit zunehmender Einspritzmenge steigt der Mitteldruck an. Das
sich in der Kompressionskammer befindliche Kiiltemittel wird so weit abgekiihlt, dass es die
Sâttigungsgrenze erreicht. In Abb. 5.4 b) gleitet das Gemisch entlang der Sâttigungsgrenze.
Eine hôhere Einspritzmenge (wie im Fall c) ) sollte môglichst vermieden werden, da der
Ôfim an der Volutenwand ausgewaschen werden kônnte.
b) Vergleich Simulation - Messung
Kreisprozess B-10Aff60 ohne Einspritzung und mit 16 g/s Einspritzung
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Der oben aufgefiihrte Kreisprozess zeigt folgende Leistungsmerkmale :
Tabelle 5.1 : Vergleich der Leistungsmerkmale, Messreihe 8-10/60 (Serie 3 ).
Simulationsunsicherheit :
Aus den beiden Betriebsregimes'B-5ÆV50 und B-10/W60 wird das Simulationsmodell
angeglichen und insbesondere der eingefùhrte Modellparameter c1 bestimmt. Die Fehlerbe-
stimmung des kâltemittelseitig berechneten COP's und der Heizleistung wird durch die
Unsicherheiten in der Energiebilanz der Messungen erschwert. So zum Beispiel erreicht der
gemessene interne COP, beim Punkt B "5/TV50 mit einer Elnr,;ritzm..nge von 8 g/s, dcn We:t
3.41 (Vergleichsmessung ohne Einspritzung 3.05). Diese erhebliche Verbesserung kommt
jedoch weder in der Simulation zum Ausdruck (COP intern mit Einspritzung29S ), noch in
der Bestimmung der externen Leistungszahl (ebenfalls praktisch gleichbleibender COP
gegenûber dem Prozess ohne Einspritzung).
5.5 Optimierung des Betriebes mit Einspritzung
Môgliche Verbesserungsvorschlâge zum Konzept mit Einspritzung werden hier untersucht
und mittels der Simulation auf die Leistungsmerkmale (COP und Heizleistung), sowie auf die
Betriebsgrenzen hin diskutiert.
Die potentiellen Optimierungsmôglichkeiten des Prozesses sind:
1) Kontrolle des Mitteldruckes im Economizer:
Fiir den theoretischen zweistufigen Wiirmepumpenprc',,er,* liegt der ;Ceale Mitteldruck in
der geometrischen Mitte zwischen Kondensation und Verdampfung. Der ideale Zwr-
schendruck der reellen Maschine hângt aber von den Einspritzverlusten und der Position
der Einspritzlôcher ab.
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2) Verringerung der Druckverluste in der Ansaugleitung:
Die Saugleitungen im verftigbaren Verdichter sind sehr klein dimensioniert und verursa-
chen einen erheblichen Druckverlust. Grôssere fiir die Dampfeinspritzung dimensionierte
Leitungen werden angenommen. Die daraus resultierenden Druckverluste kônnen aber
nicht ohne ein dynamisches Fluidberechnungsprogramm (2.8. Fluent) bestimmt werden.
Die Niihe zur Sâttigung erschwert die Berechnung zusatz,,ch.
3) Positionierung der Einspritzlôcher in der Kompressionsvolute:
Wie durch Ôffnen eines Copeland ZF Verdichters festgestellt werden konnte, liegen die
Einspritzlôcher gleich zu Beginn der Verdichtung. Unter der Bedingung, dass die Ein-
spritzleitung des Verdichters vergrôssert werden kann, kônnte die gleiche Einspritzmenge
auch weiter entfernt vom Kompressionsbeginn eingespritzt werden. Das Risiko in den
Sâttigungsbereich zu gelangen ist dadurch kleiner.
4) Variieren der Einspritzmenge:
Es gilt zu untersuchen, ob eine Vergrôsserung der eingespitzten Menge eine Steigerung
der Heizleistung und des COP erfâhrt. Dies ist unabhângig zum verursachten Druckabfall
in der Saugleitung zu untersuchen. Der Einfluss dieser Einspritzmenge zum Temperatur-
rûckgang ist bezùglich der Einsatzgrenzen nicht zu vergessen.
Vorgang zur Berechnung der Einfliisse :bengenannter Par'-tn;:ter:
Die Verschiedenen Einflûsse werden ausgehend von den Messungen B-5/TV50 und B-10ÆV60
mit 16 g/s Einspritzung untersucht. Dabei wird der Kondensations- und Verdampfungsdruck
festgehalten. Ûberhitzung, sowie Unterkûhlung und ebenfalls die minimalen Temperaturdiffe-
teîzen in den Wârmeùbertragern sind theoretische Werte. Der Verdichter ist modelliert.
Die Referenzwerte der Simulation dieser beiden Messungen sind:
Simulation B-10/VV60 Zwischendruck 15 bar; Einspritzmenge 16 g/s;
Beginn Einspritzung bei 45" Volutenwinkel.
COP = Z.30;Heizleistung = 10.3 kW; T_cp_aus = 82 "C
(Vergleichswerte ohne Einsp itzang: 2.34; 8.4 kV/; 1 09'C)
Simulation B-5/W50 Zwischendruck 12.5 bar;Einspritzmenge 16 gls;
Beginn Einspritzung bei 45" Volutenwinkel.
COP = 2.79;tleizleistung = 12.0 k-W; T_cc .aus = 74oC
(Vergleichswerte ohne Einspritzung: 3.0 1 ; 10.4 kV/; 9 1 "C)
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5.5.1 Verringerung der Druckverluste
In der Simulation stehen 2 Môglichkeiten offen die Druckverluste zu senken. Die erste ist die
Verânderung des Mitteldruckes und die zweite ist die Verschiebung der Einspritzôffnung.
o Verânderung des Mitteldruckes bei konstanter Einspritzmenge und fixem Einspritzloch.
Die Senkung des Mitteldruckes bewirkt starke Variationen der untersuchten Grôssen. Der
COP, die Heizleistung, sowie die Verdichterendtemperatur steigen stark an. Die Werte
verândern sich linear zum Druckniveau. In untenstehender Tabelle sind die Merkmale des so
berechneten Kreisprozesses aufgefthrt:
Tabelle5.2: ErgebnisseVariationZwischendruck, B-10/W60
o Verânderung der Position des Einspritzloches bei konstanter Einspritzmenge und fixem
Zwischendruck.
Die Berechnung dieser Variante zeigt ftir alle drei Merkmale (COP, Heizleistung und
Endtemperatur) nur minimale Verânderungen und befinden sich inii*rhalb der Unsiclrerheit.
Das reelle Verhalten der Anlage in Bezug auf diese Verânderung ist nicht iiberprtifbar und
eine Optimierung der Position der Einspritzang muss mit einem verfeinerten Simulationsmo-
dell gemacht werden.
5.5.2 Einspritzmenge
Aus den beiden Messserien mit variabler Einspritzmenge ist ersichtlich, dass sich Endtempe-
ratur, aber nicht unbedingt Heizleistung beeinflussen lassen. Mit ansteigender Einspritzmenge
steigt jedoch der Zwischendruck an und behindert einen optimalen Betrieb in Bezug auf die
Leistungszahl der Maschine. Der COP sinkt ab.
In der Simulation wird die Einspritzung bei unveriindertem Zwischendruck betrachtet.
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B-10/W60
Einspritzmenge 16 g/s
Position Einspritzloch 45"
Zwischendruck [bar]
. s  l t r  l r z . s  | t o  l r r  l s
COP intern [-] 2.25 2.30 2.34 2.40 2.46 2.53
Heizleistung tkWl 9.1 10.3 10.9 tt.6 12.4 13.0
Economizerleistung [kW] 0.43 1.0 r .7 2.4 3.2 3 .9
T_cp Austritt ["C] t'5 83 92 103 1 1 5 124
5. Simulation
Ftir den Betriebspunkt B-10/W60 verhalten sich die untersuchten Kenngrôssen des Prozesses
wie folgt:
Tabelle 5.3: Ergebnisse Variation der Einspritzmenge B-10/W60.
Durch Erhôhung der eingespritzten Menge wird vor allem die Verdichterendtemperatur
beeinflusst. Fâllt diese Menge unter eine Limite (hier ca. bei 4 g/s), so bleibt die Temperatur
praktisch unverândert, die ûbertragene Wârme im Economizer sinkt jedoch stark ab. Unter
dieser Limite fâllt die Leistungszahl, sowie der COP ebenfalls unter den optimalen Wert.
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Abbildung 5.5: Verdichterendternperatur in Abhtingigkeit zur eingespritzten Menge,
Simulation B-10/W60
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Abbildung 5.6: COP in Abhiingigkeit zur eingespritzten Menge, Sin".#ation R^10/1N60
Einsatzgrenzen:
Die Simulationsergebnisse, sowie auch die Messreihen zeigen, dass beziiglich der Endtempe-
ratur der Einsatzbereich einer solchen Wârmepumpe stark ausgeweitet werden kann. Durch
Erhôhung der Einspritzmenge kann die maximale Systemtemperatur stark abgesenkt werden.
Bei einem solchen Konzept muss iiberpriift werden, wie stark das Kâltemittelgemisch
wâhrend der Kompression unter die Sâttigungskurve fallen darf.
Durch die ausgeweiteten Einsatzgrenzen, miissen die Komponenten ftr die erhôhten Konden-
sationsdrtcke dimensioniert sein.
Aufgrund der hier gemachten Erfahrungen kann der Betriebspunkt B-10/!V60 mit der
bestehenden Anlage angefahren werden
5. Simulation
5.6 Zusammenfassung und Einschrànkungen der Simulationsergebnisse
Die Simulation des Kreisprozesses mit Einspritzunghat gezeigt, dass durch eine geometrisch
korrekte Auslegung der Einspritzung COP und Heizleistung gegenûber der Variante ohne
Einspritzung erhôht werden kann. Insbesondere die Senkung des Mitteldruckes ergibt ein
verbessertes thermodynamisches Verhalten und erhôht im Gleichschritt COP und Heizlei-
stung. Dafiir muss der Einspritzkanal erheblich verki.irzt und die Einspritzlôcher vergrôssert
werden. Fiir einen Betrieb im Retrofitgeschâft mit Luft als Energietrâger muss durch ausrei-
chender Einspritzmenge die Verdichtungsendtemperatur kontrolliert werden. Je nach Position
der Einspritzôffnung(en) im Verdichter kann das Kâltemittel wâhrend der Kompression derart
abgekûhlt werden, dass es in den Sâttigungsbereich fâllt, v;as sich im Larrgzeitbetrieb der
'Wârmepumpe 
nachteilig auswirken kônnte. Eine Verschiebung der Einspritzt)ffnungen in
hôhere Winkelpositionen bewirkt einzig einen grôsseren Abstand zur Sâttigungslinie.
Beim Betrieb einer solchen Einheit ergâbe sich folgendes Funktionsverhalten:
a) Extreme Bedingungen: Maximale Einspritzrate, bestimmt durch Temperaturlimite beim
Austritt aus dem Verdichter.
b) Mittlerer Betrieb: Minimale Einspritzrate, so dass COP und Heizleistung noch nicht
abfallen.
c) Ûbergangssaison: Ohne Einspritzung, sobald sich im reellen Betrieb der COP mit
Einspritzung unter den'Wert desjenigen ohne Einspritzung fâllt.
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6 WeTeRvERWENDUNG DER ERceeNlsse
6.1 Wissenschaftliche Verwendungsmôglichkeiten
Die in diesem Projekt gesammelten Erkcnntnisse beziiglicii dcs Wttun'epumpenkreisprozesses
mit Zwischeneinspritzungbllden einen Anfang fiir weitere Entwicklungen. Die Modellbildung
ist noch sehr einfach gestaltet und muss noch weiter verfeinert werden, um zuverlâssige
Berechnungen machen zu kônnen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen môgliche Verbesse-
rungen auf, welche erst mit neuem Material (sprich geeigneter Scroll Kompressor mit
Zwischeneinspritzung) aufgezeigt werden kônnen.
Die Optimierung der Simulalion muss in folgenden Bereichen weiter vorangetrieben werden:
o Berechnung der Druckverluste im Einspritzkanal in Anwesenheit eines zweiphasen
Sffomes (stationiire Berechnung).
. Dynamisches Verhalten der Einspritzmenge (wâhrend einer Umdrehung der Scroll
Volute).
o Berechnung des Kompressionswirkungsgrades (isentrop) bei geôffneter Einspritzôffnung.
Durch die verbesserte Simulation kônnen optimierte Einspritzgeometrien vorgeschlagen
werden.
Die zu erwartenden Verbesserungen in COP und in der Erhôhung der Heizleistung stimmen
zuversichtlich, dass weitere Entwicklungen von solchen Kompressortypen gemacht werden.
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6.2 Transfer in die Praxis
Die Hauptprobleme im Retrofit Geschâft sind:
Kosten:
o Meist sind bestehende Ôheizungen installiert, bei welchen ein Grossteil der Infrastruktur
bestehend ist und mehrere Kesselgenerationen iiberstehen.
o Einem Ôlkessel ftir 7'000.- musste bis anhin eine Erdsondenwiirmepumpe fiir 40'000.-
entgegengestellt werden.
o Meist unwirtschaftliche Betriebskosten, da die Wârmepumpe bei monovalentem Betrieb
auf minimale Aussentemperatur ausgelegt werden musr.
Technik:
o Meist hohe Vorlauftemperaturen notwendig, was schlecht ftir die.Wiirmepumpen ist.
o Oftmals miissen teurere R134a Wiirmepumpen eingesetzt werden (+2OVo)
o Luft-V/asser Wârmepumpen oftmals schwierig einzubauen, da Luftfthrung ins Haus
schwierig.
o Diskuss ion i . iber  Dimensionierung von Wârmepumpen (Luf t -V/asser)
(Bivalent, monovalent, mono-energetisch)
Die im vorliegenden Projekt behandelte Wiirmepumpe lôst einige dieser Probleme.
So kann z.B. die Wârmepumpe kleirrer dimensioniert werden eis mit konventiunelle.;n
'Wiirmepumpen, da durch die Zuschaltung der Zwischeneinspritzung eine Leistungserhôhung
von 15 - 20 Vo erfolgt. Bei tiefen Aussentemperaturen und hohen Vorlauftemperaturen wird
die Zwischeneinspritzung zugeschaltet und die notwendige Heizleistung kann auch mit einem
kleiner dimensionierten Verdichter erreicht werden.
Durch die Zwischeneinspritzung wird im kritischen Bereich die Heissgastemperatur sehr
niedrig gehalten.
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Abbildung 6.1 : Beispiel einer Auslegung der Retrofit-Wrirmepumpe
In obriger Grafik ist ersichtlich, wie die Wârmepumpenauslegung mit Einspritzung gemacht
werden kann.
Fall 1: entspricht einer monovalenten Anlage mit Auslegungstemperaturen von
L-10 il60.
FalL2: entspricht der Auslegung mit Zwischeneinspritzung. Die Wârmepumpe leistet
demnach zu viel bei einer Auslegungstemperatur L-6.5 lW 54.
Ftir die Praxis bedeutet dies konkret, dass die Wârmepumpe in der Regel eine Leistungsstufe
kleiner dimensioniert werden kann. Dadurch ist die Wirtschaftlichkeit viel eher gegeben, da
einerseits die Initialkosten kleiner sind aber auch die Betriebskosten sind gûnstiger, da die
'Wârmepumpe 
ein besseres Teillastverhalten hat als eine monovalente Anlage.
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Symbolverzeichnis
Symbol Einheit Bedeutung
B oC Brine, Sole
COP Coefficient of Performance, Leistungszahl
ct - Anpassungsgrôsse
h kJlkg Enthalpie
L oC Luft
ù kg/s Massendurchfluss
\, - isentroper Wirkungsgrad
P bar; Pà Druck (absolut)
s kJ/kg K Entropie
T oC, K 'Temperaft:r
V 63 Volumen
V/ oC Wasser
Index Bedeutung
cp Kompressor
ext extern
inj Einspritzung
.int intern
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Anhang A1
Anhang
Anhang
Messstel lenverzeich ni s
{nz. Bezeich-
lung
Gerât Medium Messbereich ligral Genauigkeit Fabrikat
Einsatzort Messprinzip Tvp
\nschluss
WP
I 101 Temperaturfthler
Verf Iiissieereintritt
Wasser .50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
AV 1/3 Klasse B
0 . 1 + 0 . 0 0 0 5 * t
ROth+CO. AG
w500.4L.04,0x0070.5-
I t02 Temperaturfiihler
Verfliissieeraustritt
Wasser .50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
^v U3 Klasse B
0.1+0.0005* t
ROth+CO. AG
w500.4L.04,0x0070.5-
I 103 Temperaturfiihler
Verdamofereintritt
Glykol -50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
w U3 Klasse B
0.1+0.0005* t
Roth+co. AG
w500.4L.04,0x0070.5-
I r04 Temperaturfiihler
Verdamoferaustritt
Glykol .50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
w 1Æ Klasse B
0 . 1 + 0 . 0 0 0 5 * t
Roth+Co. AG
w500.4L.04,0x0070.5-
I 105 Durchflussmessung
Verdampfereintritt
Glykol 0..3000 uh
Magn.
Induktiv
4..20n1r D.57o Messw. +
0.017o Endw,
Endiess & Hauser
Promag 33AT
I 106 Durchflussmessung
Verf Iiissigeraustritt
Wasser 0..3000 vh
Magn.
Induktiv
1..20 mA 0.57o Messw. +
0.017o Endw.
Endress & Hauser
Promag 33AT
Kreisltuj
w?
I 2,01 Temperaturfûhler
Verdichter ein
R407C -50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
\v 1/3 Klasse B
0.1+0.0005* t
ROth+CO. AG
w500.4L.04,0x0070.5-
I 202 Temperaturfthler
Verdichter aus
R407C -50..+180'c
Pt L00 4-Leiter
\v 1/3 Klasse B
0.1+0.0005* t
Roth+Co. AG
w500.4L.04,0x0070.5-
I zû3 Elektr. Leistungsmessung
Verdichter
3-phasig,15A
Ilallsensoren
1..20 mA <2Vo fransmetra
LVT310
I 204 Druckmessurnformer
Verdichter ein
R407C 0 . . 5 b a r
Piezoresistiv
1..20 mA 0.2Vo Bndwefi [Iaenni
0D 510
t 2t|'5 Druckmessumformer
Verdichter aus
R407C 0. .40  bar
Piezoresistiv
1..20 mA 0.2Vo Endwert Eaenni
ED 510
I 2t6 Temperaturfûhler
Verfliissiger ein
R407C -50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
\V U3 Klasse B
0.1+0.0005xt
ROth+CO. AG
w500.4L.04.0x0070.5-
I 247 Temperaturfiihler
Verfliissiger aus
R407C -50..+180"C
Ft 100 4-Leiter
\v l/3 Klasae B
0 . 1 + 0 . 0 0 0 5 * t
Roth+Co. AG
w500.4L.04.0x0070.5-
t 208 Druckmessumforner
Verlliissieer ein
R407C 0. .40  bar
Piezoresistiv
1..20 mA D.2Vo E,ndwert Ilaenni
ED 510
I 209 Temperaturfiihler
Sarnmler aus
R407C -50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
\v l/3 Klasse B
0 .1+0 .0005* t
Roth+co. AG
ws00.4l.04,0x0070.s-
I 210 Temperaturfiihler
Economizer aus
R407C -50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
\v U3 Klasse B
0.1+0.0005* t
Roth+Co. AG
w500.4L.04.0x0070.5-
I 211 Temperaturfiihler
Eco.-Einspritzung ein
R407C -50..+180'C
Pt 100 4-Leiter
N U3 Klasse B
0.1+0.0005* t
Roth+co. AG
w500.4L.04.0x0070.5-
I 212 Iemperaturfiihler
Eco.-Einspritzung aus
R407C -50..+180"C
Pt 100 4-Leiter
N l/3 Klasse B
0.1+0.0005* t
ROth+CO. AG
w500.4L.04.0x0070.5-
1 213 Druckmessumformer
Einspritzung ein
R407C 0. .40  bar
Piezoresistiv
{..20m4 1.27o Endwerl Haenni
ED 510
I 214 Durchflussmesser
KM-Sammler aus
R4O7C 0.5.20 Vmin
Messturbine
50..2000 IIz rh lVo Endwert Bachofen AG
Swissflow 800/6
I 215 Durchflussmesser
Vor Exp-Vcnt. Kondens.
R407C 0.5..20 Vmin
Messturbine
50..2000 Hz rl-lVo Enùwert Bachofen AG
Swissflow 800/6
I 216 Temperaturfiihler
Verdampfer ein
R407C -50..+180"C
Pt 100 4-Leiter
AV l/3 Klas.e B
0 . 1 + 0 . 0 0 0 5 * t
ROth+CO. AG
W500.4L.04,UX0070.5-
TabelleA-1: Messstellenverzeichnis
Anhang
Visualisierung der Zwischeneinspritzung im Scrollkompressor
A3
Zuftihrungskanal zu
Einspritzôffnungen Fixer Scroll
Mobiler Scroll
Austritt
Verdichter
Abbildung A - l: Scrollverdichter mit Zwischeneinspritzung, Schema der geometrische Auslegung.
Einspritzbereich:
Erste Ôffnung 0o - 270".
Zwette Ôffnung 90'- 360'.
Durchmesser der Einspritzôffnungen = 1.5 mm.
Q = 0 o
